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ΟΔΗΓΙΕΣ 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία 

όπως είναι το λουτρό έξω όμως από τις επικίνδυνες ζώνες 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (βλέπε Σχ.1). 

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί στις ζώνες όγκου 2 και 3.  

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε οριζόντια θέση με την 

έξοδο του αέρα προς τα κάτω. 

Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες 

αποστάσεις σε σχέση με το δάπεδο, τους τοίχους, κ.α 

σύμφωνα με τα σχέδια Σχ.1 και Σχ.2. 

Αφαιρέστε τη βάση στήριξης από την πίσω πλευρά της 

συσκευής πιέζοντας με ένα κατσαβίδι τα δύο κλίπς. (Σχ. 2). 

Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με 3 βiδες Φ 5,5mm. 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
 
Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από 

αδειούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς. 

Η σύνδεση της συσκευής δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση. 

Χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο της συσκευής για την 

σύνδεσή της σε ηλεκτρικό κουτί. 

 Ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν ενωθεί σταθερά.  

Η συσκευή δεν πρέπει να γειωθεί, διότι είναι διπλά μονωμένη. 

Αν απαιτηθεί η αντικατάσταση του καλωδίου, αυτό πρέπει να 

γίνει από αρμόδιο άτομο προς αποφυγή κινδύνων. 

 

Προσοχή :  

Καφέ καλώδιο = φάση. 

Μπλε καλώδιο = Ουδέτερος. 

Μαύρο καλώδιο = Έλεγχος ( Προσοχή: δεν είναι γείωση). 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
• Λειτουργία στα 1.000W ελεγχόμενη από θερμοστάτη χώρου 

(αριστερό κουμπί). 

• Λειτουργία στα 2.000W μη ελεγχόμενη από θερμοστάτη. 

Επιτρέπει την γρήγορη θέρμανση του χώρου με επιλογή 

χρόνου από 1-60 min (δεξιό κουμπί). 

• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής από τον 

διακόπτη στα αριστερά. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας ελέγχου Carino. 

 
 

Επιλογή κατεύθυνσης αέρα (Carino) 

Στο μοντέλο Carino μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση 

εξόδου του αέρα από τον διακόπτη που βρίσκεται στο 

μπροστινό μέρος της συσκευής. 

Τοποθετήστε τον διακόπτη στην πάνω θέση για θέρμανση του 

χώρου και στην κάτω θέση για στέγνωμα της πετσέτας. 

   

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 

Η συσκευή Carino διαθέτει ένα 

πατενταρισμένο σύστημα 

φίλτρανσης του αέρα. Μια 

ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν το 

φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
 
Απενεργοποιείστε τη συσκευή από το διακόπτη. Βγάλτε το 

φίλτρο από την συσκευή και καθαρίστε το. Επανατοποθετήστε 

το φίλτρο στη συσκευή και μετά από 2min  θέστε την πάλι σε 

λειτουργιά.   

ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
Η συσκευή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συντήρηση. 

Για την απομάκρυνση της σκόνης χρησιμοποιήστε ένα μαλακό 

ύφασμα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής 

χρησιμοποιείστε ένα υγρό ύφασμα. Καθαρίστε παροδικά τις 

γρίλιες της συσκευής. Η μακροχρόνια συσσώρευση σκόνης (ή 

τρίχες από ζώα) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 

υπερθέρμανσης στη συσκευή.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
• Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με πετσέτες ή άλλα 

αντικείμενα. Η είσοδος και η έξοδος του αέρα πρέπει να 

γίνονται ανεμπόδιστα.. 

• Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή. 

 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Η εγγύηση περιορίζεται αυστηρά στη δωρεάν αντικατάσταση ή 

στην επιδιόρθωση του τμήματος ή των τμημάτων του 

προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά.  

Η επιδιόρθωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης.  

Εφόσον ο κατασκευαστής συμφωνήσει να αποδεχθεί τα 

τμήματα, αυτά θα σταλούν χωρίς χρέωση εντός 15 ημερών. Ο 

κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση και δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί εναντίον 

του αποζημίωση για κανένα λόγο.  

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 

καμία άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλείται από ελάττωμα 

του προϊόντος σε ανθρώπους ή αντικείμενα και σε καμία 

περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των 

προϊόντων.   

Η εγγύηση δεν ισχύει αν οι συσκευές χρησιμοποιήθηκαν με 

λάθος τρόπο ή χρησιμοποιήθηκαν κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες από αυτές για τις οποίες κατασκευάστηκαν.  

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση καταστροφής ή 

ατυχήματος που προκλήθηκε από αμέλεια, είτε λόγω ελλιπούς 

συντήρησης της συσκευής, είτε λόγω αλλαγής του τρόπου 

λειτουργίας της, είτε διότι δεν εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 
Χρόνος εγγύησης: 2 χρόνια 
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